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Utgivning: December 2022.  Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

Fuktgivaren monteras i kanal.

Koppla in fuktgivare enligt nedan.

Ställ in (kontrollera) parameter 300, 301, 302, 303 och 304 under fliken 

Extra givare. Parameter 303 och 304 visas endast vid avancerade 

inställningar.

Fuktgivare kanalmontage
ART.NR 399175

Fuktgivare, plint Kretskort i aggregat, plint
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4 56


